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schody do przebudowy

0/7  pom. gospodarcze
2,98 m²  płytki

0/8  magazyn spożywczy
3,94 m²  płytki

0/9  magazyn spożywczy
4,13 m²  płytki

0/10    komunikacja
18,98 m²  płytki

0/1    wiatrołap z szatnią
13,24 m² płytki

0/3  WC męski + niepełnosprawni
4,01 m²  płytki
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0/2  WC damskie
8,01 m²  płytki
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1
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0/13  zmywalnia
9,49 m²  płytki

0/11     kuchnia
31,80 m²  płytki

Z e s t a w i e n i e   p o w i e r z c h n i

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. [m²]

Piwnica

0 / 01 komunikcja 7,75

0 / 02 magazyn 3,88

0 / 03 magazyn / chłodnia 3,35

0 / 04 WC personelu 2,02

0 / 05 kotłownia -

Parter

0 / 1 wiatrołap z szatnią 13,24

0 / 2 WC damskie 8,01

0 / 3 WC męskie / niepełnosprawnych 4,01

0 / 4 sala bankietowa ze sceną 244,17

0 / 5 pom. techniczne 13,86

0 / 6 pom. socjalne 13,26

0 / 7 pom. gospodarcze 2,98

0 / 8 magazyn spożywczy 3,94

0 / 9 magazyn spożywczy 4,13

0 / 10 komunikcja 18,98

0 / 11 kuchnia 31,80

0 / 12 pom. pomocnicze 9,49

0 / 13 zmywalnia 11,73
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hp=83

0/4    sala bankietowa ze sceną   (pow. 244,17 m²)
poza opracowaniem

0/5      pom. techniczne
13,03 m²    podłoga drewniana

0/6      pom. socjalne
13,86 m²    podłoga drewniana
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wycieraczka

zewnętrzna

z kraty

pomostowej

wycieraczka

wewnętrzna

0/12  pom. pomocnicze
9,49 m²  płytki

wycieraczka  zewnętrzna
z kraty  pomostowej  110 x 80 cm
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pomieszczenia OSP
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hp
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0/05      kotłownia
     -           wylewka cem.

85
170

0/01      komunikacja
13,03 m²    płytki

-1,00

0/03     chłodnia
31,80 m²  płytki

0/02     pom. socjalne
31,80 m²  płytki

0/04      WC personelu
13,03 m²    plytki
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Elektryczna

mgr. inż. Marek Jerzyński

MJ PBW

19/08

Instalacje elektryczne -

oświetlenie

1:100@A3 11/2019

E-02

Przebudowa pomieszczeń kuchennych

w budynku OSP w miejscowości

Słupia pod Kępnem, dz. nr 626/2

nr ewid. KUP/0142/POOE/11

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

rew.:

-


